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Gruppe 106 - Dachelemente und Unterdächer

Produkt SANDWICHELEMENT MONTANATHERM

Beschreibung Dachelement, geschäumter Kern aus PIR-Hartschaum (31.5-42.6kg/m3), beidseitig 
hohlraumfrei mit Stahlblech (0.45-1.26mm) abgedeckt, D>34mm

Anwendung RF2

Unterlagen Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-RF-124-12-AUNE' (18.11.2012), Prüfbericht 'FIRES-
RF-139-12-AUNE' (18.11.2012), Prüfbericht 'FIRES-RF-140-12-AUNE' (18.11.2012), 
Klassifizierungsbericht 'FIRES-CR-220-12-AUPE' (¨18.11.2012); Hersteller: 
Leistungserklärung '400970280/0010' (18.04.2019)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung   B-s2,d0
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