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Inhaber /-in
Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Hersteller /-in
Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Schweiz

Gruppe 106 - Dachelemente und Unterdächer

Produkt MONTANATHERM MTD TL

Beschreibung Dachelement aus zwei Stahlblechschalen (D=0.45-0.90mm), Kern aus Polyisocyanurat-
Schaum (PIR) (D≥72.3mm, RD=34-46kg/m3), D≥72.3mm

Anwendung RF2

Unterlagen Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-RF-040-24-AUNE' (24.09.2024), Prüfbericht 'FIRES-
RF-041-24-AUNE' (24.09.2024), Prüfbericht 'FIRES-RF-042-24-AUNE' (24.09.2024), 
Klassifizierungsbericht 'FIRES-CR-150-24-AUPE' (24.09.2024)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung   B-s2,d0
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